
Opdrachtgever
RAMI (NN) SERVICES nv
Bollebergen 2 a bus 32, 9052 Zwijnaarde 
België

Uitvoeringsadres
Priscillia Ammann 
Chaussée de Mons 642, 1480 Tubize 
België 
M:0032474667486 

Uitvoeringsdetails
Datum : 19/09/24
Start : start vanaf 08:00u
Technieker(s): Tech14

Dossiergegevens Cibor
Dossiernummer : 24.025484 
Dossierbeheerder: Sven
Werkbon nr. :

Dossiergegevens Klant
Dossiernummer: 103-30-39622 
Polisnummer : 30169161
Referentie : D-285565 / I-392642

LEKDETECTIE

RAPPORT R-24.025484
20-09-2024

Probleemstelling (gegevens verkregen voorafgaand aan onze interventie)

Déclaration : propriétaire. B+C. Écoulement d'eau dans la pièce en dessous de la douche (salon). Cause à confirmer, mais probablement due
à l'étanchéité de la douche ou un problème de canalisation encastrée. L'eau a été récupérée dans un seau. Environ 3 litres ont été récupérés
avec pour résultat des dommages sur le plafond dont un trou (voir photo), et potentiellement une infiltration sur le parquet de la pièce
adjacente à la salle de bains. Cause inconnue.

Infiltration venant de la salle de bains.

A coulé 1 fois (depuis plus).

Salle de bains est encore utilisée.

Technieken

  Manometer   Vochtmeter GANN   IR-camera   Kleurstof

  Duwcamera   Foto's
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Controle van de drukleidingsystemen

 
De klant verklaart geen drukverlies te hebben op centrale
verwarming

Grootorde drukverlies:

Verlies op waterleiding

 Niet geweten  Ja  Nee

Grootte drukverlies:

Types verlies :   Koud   Warm

Resultaat onderzoek

Dégâts :

il s'agit d'une intervention dans une maison à trois façades ;
on constate de l'humidité à un endroit précis sur le plafond du séjour au rez-de-chaussée ;
juste au-dessus se trouve la salle de bains et plus précisément la douche à l’italienne ;
il y a de l'humidité sur le mur et le sol d’une chambre qui se trouve juste derrière la douche.

Inspection :

la mesure des zones humides montre des valeurs relativement élevées (l’assuré n’utilise actuellement plus la douche pour éviter
d’aggraver la situation) ;
le test pression sur les tuyauteries d'eau est O.K. Il n'y a pas de fuite ;
d'après l'habitant, il n'y a pas de perte sur le circuit chauffage. Le contrôle de la pression est O.K. ;
un contrôle et un test du réseau d’évacuation, un passage de la caméra endoscopique dans la tuyauterie et un rinçage abondant
directement dans le caniveau sont O.K. ;
lors du test d'étanchéité des joints de silicone, on constate que de l'eau s'infiltre sous la douche à chaque utilisation et provoque
l’humidité. Par endroits une carte passe entre le sol et le mur.

Conclusies

L’inspection n’a pas permis d’identifier de fuite dans une conduite d’eau, de chauffage ou d’évacuation comme étant l’origine des
dommages ;
l’inspection révèle toutefois des fuites dues au manque d’étanchéité de la douche, au niveau des joints de silicone périphériques de la
douche à l’italienne. Il faut faire vérifier préventivement les jonctions mur-robinet (derrière les rosaces) du robinet de la douche.
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FOTOBIJLAGE LEKDETECTIE CIBOR - Rapport R-24.025484
Foto 1

 

Foto 2
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Foto 4
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Foto 6
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Foto 8
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Foto 10
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Foto 12
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Ingevulde gegevens

Businessunit Lekdetectie

Dossier type Normale lekdetectie

Er is geen schade ten gevolge van de interventie

Opmerkingen Er zijn geen op- of aanmerkingen met betrekking tot de geleverde prestaties.

Betaalmethode Verzamelfactuur

Opmerkingen bij betaling /

Handtekening

Naam Ammann

Hoedanigheid Propriétaire

Handtekening

Algemene voorwaarden
https://www.cibor.be/algemene-voorwaarden/

Uitvoeringsadres
Priscillia Ammann 
Chaussée de Mons 642, 1480 Tubize 
België 
M. 0032474667486

Facturatieadres
NN INSURANCE (SUPPLIER ADMIN.)
Fonsnylaan 38, 1060 Brussel 
België 

Techniekers
Tech14

Werkbon overzicht
Dossier 24.025484 19-09-2024
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